
用 户 需 求 书
总体要求：
一、工程概况：

1、本项目位于广州市白云区机场路290号民航院区门诊楼。本次项目的内容包括：土建工程、钢结构工程、装修工程、电气工程（详见图纸内容），电梯要求为医疗电梯，共4层，井道内尺寸2400X2800mm。

2、本项目采购预算（最高限价）：484154.77元 。绿色施工安全防护措施费：22206.64元，其中装饰部分21567.29元，安装部分639.35元。暂列金额：54603.06元，其中装饰部分：52895.25元，安装部分1707.81元。均为不可更改固定费用。
二、施工工期:
     工期由总监理工程师发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：120日历天。
三、报价要求：

1、本项目按固定综合单价包干、工程量按实结算的形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

2、投标人应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除投标人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

四、报名单位要求及承包方式

1、单位资质要求：建筑工程施工总承包叁级（含）以上、钢结构工程专业承包叁级（含）以上、建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上、建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上，消防设施工程专业承包叁级（含）以上。

2、报名单位为项目承包单位，按固定综合单价包干、工程量按实结算的形式承包。不允许参加单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止中标单位项目合同的权利。

五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

   《综合医院建筑设计规范》JGJ49

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

《综合布线系统工程设计规范》GB50311

《智能建筑设计标准》GB/T50314

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《建筑设计防火规范》GB50016

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222

其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3、验收及交付要求：

    验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。

4、项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

（1）GB50333

（2）GB50242

（3）GB50243

（4）JGJ71-90

5、本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、工程范围
1、工程实施范围：具体内容参见招标图纸范围线。项目范围包括：土建工程、钢结构工程、装修工程、电气工程；供水、供电、排水等接口由业主就近本楼层提供。

2、各功能区域划分（参照招标方提供图纸）。
七、各系统范围及技术要求：
1、 建筑结构：

使用钢材满足设计要求，附带出厂合格证明，钢材表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、麻面等，型材备料严格对应施工图纸要求规定型号，钢结构连接方式对照结构施工图实施，未经设计允许不得随意变更连接方式；整体垂直度和整体平面弯曲符合国家相关规范允许偏差值。钢结构施工完成后必须邀请有资质第三方结构进行钢结构房屋安全鉴定，满足结构安全要求，方可进行验收。

2、 建筑装饰：

结构安全、布局合理，功能完善，方便清洁维护，建筑材料符合消防规范的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求，严格按照图纸施工。

3、给排水系统：

合理安排布置，根据现场条件完成接入指定排水点。管道设施方便疏通维护，保证排水系统稳定性、耐久性。

4、安全文明施工：

因项目选址临近院区大门出入口，人员密集，需要做好施工围蔽及安全防护措施，并要求成交单位协助业主单位协调政府管理部门等外单位关系，按规定安排施工作业。外脚手架搭设需满足《建筑施工脚手架安全技术统一标准》规范，周边围蔽、环境整治按照《广州市建设工程文明施工管理规定》等相关制度执行。

八、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。
九、材料供应方法及要求
1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。

十、质量保证期及质保服务
1、质量要求为：合格。

2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量不合格者，采购人可要求中标供应商退货，一切费用由成交单位承担。

3、质量保障

（1）成交单位应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

（2）货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

  1）货物保修服务按厂家标准执行，成交供应商免费提供至少1年免费上门保修服务的标准。保修期自验收合格，中标供应商和招标人在验收单上签字之日起计算。

  2）质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）。

（2）在质保期内中标供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如中标供应商不按招标人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

（3）质保期满后，成交供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

（4）投标人应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴（须提供人员名单或场地证明文件），有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。用户使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

（5）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

十一、项目采购量清单（见后附）
十二、设备材料品牌选用表：
1、在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的投标品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。

2、如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。
本次采购清单范围内的材料和设备品牌。
	工程名称: 广东省第二人民医院民航院区门诊楼加建电梯项目

	序号
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	参考品牌

	
	
	
	
	

	一
	建筑装修
	
	
	

	1
	钢材
	详见图纸
	t
	广钢、韶钢、武钢

	2
	玻璃
	夹胶钢化玻璃
	m2
	信义、南玻、耀皮

	3
	防水涂料
	详见图纸
	m2
	东方雨虹、科顺、卓宝

	4
	乳胶漆
	净味、防霉、防潮
	m2
	多乐士、三棵树、立邦漆


材料选用符合国家相关标准，并附有相关检验合格标志，按要求进行现场复检，不合格材料按退场处理。
十三、招标平面图纸（见后附）

十四、项目款支付方式：
1、 进度款以形象进度为准，具体为：

(1) 项目进度达到30%时，发包人根据承包人提交的经监理公司审核的工程量、进度表及申请后10个工作日内，向承包人支付合同价格的30%。

(2) 项目进度达到60%时，发包人根据承包人提交的经监理公司审核的工程量、进度表及申请后10个工作日内，向承包人支付合同价格的30%。

(3) 项目进度达到90%时，发包人根据承包人提交的监理公司审核的工程量、进度表及申请后10个工作日内，向承包人支付合同价格的15%。

（4）项目100%全部完成，并通过初步验收，承包人提交进度款申请后10个工作日内，发包人向承包人支付合同价格的10％，即支付至合同金额85%时停止支付

2、项目经有关部门验收合格后，项目结算经相应审核单位审核完成，，按项目终审结果向承包人支付至终审结算总额的97%，终审结算金额的3%作为质保金；同时，发包人向承包人开具质保金等额的收据。
3、供应商凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。

（1）合同；

（2）供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。
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